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AD* + 40 cm (min. 60 cm)

Grubensand

Rohr- / Grubensand
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Bodenaufbau

AD
*

Grubensand 20

Maßstab: unmaßstäblich

* = Außendurchmesser

Für die Sandbettung ist ausschließlich Grubensand zu verwenden (!) 
Das Einbringen von Steinsand oder Steinmehl ist nicht gestattet.
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NameDatum

Maßstab: Blatt

Plot-
datum

- 1 / 1 Hochsauerlandwasser GmbH
Gewerbegebiet Enste
Auf´m Brinke 11
59872 Meschede

www.hochsauerlandwasser.de
technik@hochsauerlandwasser.de
Telefon: 0291 / 9920-13
Telefax: 0291 / 9920-18

02.05.24

02.05.2024

Änderung Datum Name Koch

Graw02.05.24Anlage 2:
Ergänzende Bestimmungen
Musterrohrgraben für Hausanschlussleitungen
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